Zatacznik nr 2 do procedury technicznej nr PT/ 01
,Sposdb wykonywania kontroli w ramach zapobiegawczego

PAKSTWOWY POWIATOWY i biezacego nadzoru sanitarnego w tym zapobiegania
INSPEKTOR SANITARNY i zwalczania choréb zakaznych i zakazen”
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Pieczeé panstwowego inspektora sanitarnego

PROTOKOL KONTROLI Nr 79/NS/HK/2023
Gliwice, 01.03.2023 r.

(miejscowosc i data)

przeprowadzonej przez

Joanne Walczyk, Sekcja Higieny Komunalnej, nr upowaznienia SSP/057/61/23

(imie i nazwisko, komérka organizacyjna, nr upowaznienia do wykonywania czynnosci kontrolnych)

Pracownika (-0w) upowaznionego (-ych) przez

Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach
(nazwa organu Panstwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrole przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarngj (Dz. U. z 2023 r. poz. 338) w zwigzku z art. 67 §1 oraz 68 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.)

. INFORMACJE DOTYCZACE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany
Gliwice — miasto na prawach powiatu
Zespot Szkolno-Przedszkolny nr 9
ul. Wrzosowa 14
44-109 Gliwice

(pefna nazwa/adres/telefonfaks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotyczgca kontrolowanego obiektu
Ptywalnia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9
ul. Wrzosowa 14
44-109 Gliwice

(pefna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elekironiczna/rodzaj prowadzonej dziatainosci)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagan
Katarzyna Bartel — p.o. Dyrektora Zespofu Szkolno-Przedszkolnego nr 9

(imie i nazwisko/peina nazwa (inwestor/organ zalozycielskiiv przypadku spétki cywilnej wymienic wszystkich wspdinikéw))

ul. Wrzosowa 14
44-109 Gliwice

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spotki cywilne] adresy zamieszkania wszystkich wspdlnikéwelefonfaks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD - odpowiednio: 9691619958/363898020/85.60.Z

5. Osoba kierujgca podmiotem kontrolowanym:
Katarzyna Bartel — p.o. Dyrektora Zespofu Szkolno-Przedszkolnego nr 9
(imig i nazwisko/stanowisko)
6. Osoba upowazniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*®
Katarzyna Bartel — p.o. Dyrektora Zespofu Szkolno-Przedszkolnego nr 9
(imig | nazwisko/stanowisko/dane upowazniajacego/data wydania upowaznienia/nr)
7. Inne osoby, w abecnosci ktoérych przeprowadzono kontrole®

Marta Blicharska — kierownik gospodarczy Zespolu Szkolno-Przedszkolnego nr 9
{imie i nazwisko/stanowisko/inne)
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Il. INFORMACJE DOTYCZACE KONTROLI
1. Data i godzina rozpoczecia kontroli: 28.02.2023 r. godz. 122
01.03.2023 r. godz. 1332

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*................. nie dotyCzy...c.covvvviiiiiiieiiiiniane,

3. Przyczyna odstgpienia od zawiadomienia: Nazwa szczeg6inej formy prawnej - publiczne zespoly szkot i placowek

systemu o$wiaty

4. Data i godzina zakonczenia kontroli: 28.02.2023 r. godz. 1412
01.03.2023 r. godz. 142

5. Czas kontroli obszaru, w ktérym stwierdzono nieprawidtowosci*....................... N G s (T W PV S

6. Zakres przedmictowy kontroli
Kontrola planowana w zakresie oceny stanu sanitarno-higienicznego i technicznego obiektu

7. Wyposazenie uzyte podczas kontroli*
Telefon stuzbowy - nr wyposazenia SP/95/NS/HK

(nazwa wyposazenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykenano—pomiary, badania Ilub pobrano—probki—do—badan—laboratonynyeh™

— nr i nazwa protokotu/ow™*

9. Podczas kontroli wykonano zapis dzwieku i/lub obrazu® ................ dokumentacja fotograficzna ...........ccccccevevveeeeannn.

10. Korzystano™ z wynikéw badan i pomiaréw
Raport z badari nr 9344/LB/2023 z dnia 21.02.2023 r. oraz nr 10073/LB/2023 z dnia 23.02.2023 r. Eurofins
«  OBIKS Polska Sp. z 0.0. ul. Owocowa 8, Katowice

11.Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

lll. WYNIKI KONTROLI
1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla
ustalen kontroli

Uchwata nr XIll/336/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Zespofu Szkolno-
Przedszkolnego nr 8 w Gliwicach przy ul. Wrzosowej 14.
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2. Informacje istotne dla ustalen kontroli np. stwierdzenia dotyczace stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu

sanitarno-higienicznego

Kontrolg objeto plywalnie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Gliwicach przy ul. Wrzosowej 14.

Obecnie nie jest prowadzone postepowanie administracyjno-egzekucyjne w stosunku do kontrolowanego obiekfu.

Podczas kontroli zebrano nastepujgce informacje:

1.

Obok sekretariatu znajduje sig tablica informacyjna, na ktérej umieszczony jest aktualny komunikat o jakosci
wody na plywalni oraz zbiorcza roczna ocena wody na plywalni wydana przez Paristwowego Powiafowego
Inspektora Sanitarnego w Gliwicach zgodnie z § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230). Wg. ostatniej oceny za 2022 r.
eksploatacja ptywalni byta prowadzona przez zarzadzajgcego w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo
zdrowotne o0séb korzystajgcych z obiektu. Ponadto powyZzsze informacje zamieszczone S§g§ na Stronie
internetowej szkofy w zakfadce ,,Basen”.

Obiekt posiada regulamin okreslajacy warunki korzystania z ptywalni, w ktérym widnigfe m. in. zapis o tym,
iz kazda osoba przed wejsciem na plywainie zobowigzana jest do umycia sie mydfem pod natryskiem. Podczas
korzystania z ptywalni obowiazuje stroj kgpielowy.

Plywalnia udostepniana jest uczniom w godz. 8%-15%. Szkota podnajmuje pfywalnie grupom prywatnym-—
od poniedziatku do czwartku w godz. 179°-21%. Dziennie z ptywalni korzysta ok. 150 0séb.

4. Zrédiem zaopatrzenia w wode jest wodociag sieciowy.

5. Obiekt skiada sie z czesci suchef (wspdiny hol, miejsce do suszenia wlosow -7 suszarek, pomieszczenie

ratownikow) oraz czesci mokrej, w sktad ktérej wehodzg: szathia damska oraz meska z wezfami sanitarnymi
oraz wieszakami na odziez, hala basenowa z 1 nieckg. W kazdej szatni znajduje sie toaleta z 1 miskg WC
i umywalkg oraz cze$¢ natryskowa z 3 prysznicami.

Sanitariaty wyposazone w ciepta i zimng wode, zapewnione $rodki higieny — mydfo, papier foaletowy.
W sanitariacie damskim kosz na $mieci z pokrywa - czysty i oprozniony. W prysznicach (po 3 szt. w kazdej
szatni) brak mieszaczy wody. Mozliwy demontaz gfowic natryskowych w prysznicach oraz przeprowadzenia
dezynfekcji termicznej instalacji wody cieptej (wtasna kotfownia gazowa). Sciany oraz posadzki wyfozone
pfytkami ceramicznymi, czyste kratki kanalizacyjne/odpfywowe.

Pomiedzy szatniami, a halg basenowg znajduje sie brodzik do dezynfekcji stop. Srodek stosowany
do dezynfekcji — podchloryn sodu. Ratownik dokonuje pomiaru stezenia chloru wolnego, kazdorazowo
po wymianie wody w nogomyjce. Cafkowite opréznianie oraz czyszczenie |dezynfekcja brodzika 3-4 razy
dziennie badZ czesciej w miare potrzeb. Strona prowadzi zapisy odczytéw stezenia chloru wolnego w dzienniku
plywalni.

Powierzchnia wokét niecki basenowej wytozona plytkami ceramicznymi. Rynny przelewowe wokof niecki czyste
(rynny przelewowe gruntownie czyszczone i dezynfekowane raz w roku w trakcie przerwy wakacyjnej).

Niecka basenowa czyszczona jest za pomocg odkurzacza. Obiekt sprzgtany pe zajeciach lub w razie potrzeb,
dezynfekcja plazy basenowej codziennie przed udostepnieniem plywalni (godz. 5%). Dezynfekcja szatni,
sanitariatéw, fawek codziennie po zakornczonych zajeciach lekcyjnych.

10. Catkowita wymiana wady raz w roku podczas przerwy wakacyjnej.

11.Sprzet do nauki plywania umieszczony na wolnostojgcych wieszakach i regatach oraz zamykanybh skrzyniach,

dezynfekowany codziennie po zakoriczonych zajeciach lekcyjnych.

12.Srodki czystosci oraz $rodki do dezynfekcji o szerokim spektrum dziafania przechowywane w wydzielonym,

zamykanym pomieszczeniu. Stosowane Srodki to m.in.: DIX Stone removal, Domestos, Tytan, Pikasat VC 120,
Brudpur VC 242. Daty waznoéci srodkoéw aktuaine.
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13.Uzdatnianie wody odbywa sie na 2 filtrach piaskowo-zwirowych (filtry plukane raz w tygodniu). Zamontowane
krany, ktére umozliwiaja pobér wody przed i po filtrach. Koagulant plynny firmy Chemoform (chlorek
wodorotlenku glinu), korektor pH minus piynny firmy Chemoform (zawiera kwas siarkowy(Vl) w stezeniu
25-50%). Daty waznoSci oraz atesty aktualne.

14.Proces dezynfekcji wody prowadzony za pomocg podchlorynu sodu firmy Chemoform (stabilizowany
podchloryn sodowy; data waznoS$ci aktualna). Dozowanie automatyczne. Atest higieniczny Narodowego
Instytutu Zdrowia Publicznego — Panstwowego Instytutu Badawczego PZH aktualny.

15.Pomieszczenie skfadowania chemii basenowej — koagulantu oraz korektora pH minus wyposazone jest
w wentylacje mechaniczng. Sciany do wys. 1 m oraz posadzka wylozona plytkami ceramicznymi.
Pomieszczenie skfadowania podchlorynu sodu wyposazone w wentylacje grawitacyjng, umywalke z bieZzgca
wodg wraz ze sfuchawka prysznicows. Odrebne wejscie z zewngtrz, zapewniona ochrona przed Swiattemn
stonecznym. Sciany do wys. 1 m oraz posadzka wylozona plytkami ceramicznymi.

16.Prowadzony jest réwniez dziennik bieZzacej obserwacji wody, kiéry zawiera udokumentowane spostrzezenia
i podjete czynno$ci naprawcze (ocena przejrzystosci wody, widoczne zanieczyszczenia, incydenty katowe
i wymiotne, dziafania naprawcze, data, godzina, podpis oraz powiadomienie PPIS).

17.Zarzgdca obiektu prowadzi systematyczne badania jakoSci wody basenowej zgodnie z ustalonym
harmonogramem i przekazuje wyniki badan w terminie do 3 dni roboczych. Wszystkie badania wody
na pfywalni przeprowadzone zostaly przez laboratorium posiadajgce akredytacfe Polskiego Centrum Akredytacyi
(AB 213).

18.Ostatnie badanie wody przeprowadzono dn. 17.02.2023 r.- Raport z badan nr 9344/LB/2023 z dnia
21.02.2023 r. oraz nr 10073/LB/2023 z dnia 23.02.2023 r. Eurofins OBIKS Polska Sp. z 0.0. ul. Owocowa 8,
Katowice. Wszystkie badane parametry spefniajg wymagania okreslone w zatgcznikach 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé woda
na ptywalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

19.Obiekt wyposazony jest w wentylacje. Ostatni przeglgd wentylacji wykonano 01.07.2022 r. (Faktura
nr FA8/7/2022 z dn. 01.07.2022 r.) Przeglad wentylacji odbywa sie raz w roku.

20.Dokumentacja zdrowotna pracownikow — aktualna.

21.Informacje graficzne i stfowne o zakazie palenia — umieszczone.

22.Apteczka pierwszej pomocy — zapewniona.

23.Umowa na wywoéz odpadoéw komunalnych — aktualna.

. Nieprawidtowosci stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepiséw prawnych, ktére naruszono™
Podczas kontroli stwierdzono nieprawidfowosci:

a) brak systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urzgdzer oraz rejestrowania wynikéw pomiaru
Jakosci wody na piywalni nie rzadziej niz co 4 godziny w trakcie godzin uZytkowania plywalni, przy czym
pierwsza rejestracja powinna mie¢ miejsce przed rozpoczeciem jej uzytkowania, w zakresie nastepujgcych
parametrow pH wody, potencjatu redox, steZzenia chloru wolnego, temperatury wody oraz nie rzadziej niz
raz na dobe, w godzinach uZytkowania plywaini, w Zzakresie parametru chloru & zwigzanego
z czestotliwosciag okreSlong w zaf. nr 3 czesci A,

b} ubytki fugi pomiedzy ptytkami ceramicznymi pod natryskami w szatni damskiej,

c) ubytki fugi pomiedzy pfytkami ceramicznymi pod natryskami w szatni meskiej,

d} ubytki silikonu wokdt kratek odpfywowych pod natryskami w szatni damskiej,

e) ubytki silikonu wokét kratek odpfywowych pod natryskami w szatni meskief,

f) zfuszczajgca sie farba na suficie w czesci natryskowej szatni meskiej,
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g) skorodowana porecz przy wyjéciu na hale basenowg z szatni megskiej,

h) skorodowany o ostrych krawedziach wiaz na hali basenowej (prowadzgcy do systemu cyrkulacji),

i} ubytki fugi pomiedzy plytkami ceramicznymi we wspoinym holu w czes$ci suchej,

j}  zniszczone o zdartej powierzchni plytki ceramiczne w szatni damskiej,

k) zniszczone o zdartej powierzchni pfytki ceramiczne w szatni meskiej,

[} zniszczone o zdartej powierzchni pfytki ceramiczne na schodach pomiedzy szatnig damskg a halg

basenowa,

m) zniszczone o zdartej powierzchni pfytki ceramiczne na schodach pomiedzy szatnig meskg a halg

basenows,

n) zniszczone o zdartej powierzchni plytki ceramiczne oraz rynny odpfywowe na hali basenowey.
Nieprawidtowosé ujeta w czesci lll pkt 3 lit. a stanowi naruszenie § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a, b rozporzgdzenia Ministra
Zdrowia z dnia 9 lisfopada 2015 r. w sprawie wymagarn, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

Nieprawidfowosci ujete w czesci lll pkt 3 1it. b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, |, m, n stanowig naruszenie art. 22 ust. 1 Ustawy
zdania 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen | chorob zakaZnych u ludzi
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1657 ze zm.), ktéry nakfada na wiasciciela, posiadacza lub zarzadzajgcego nieruchomoscig
obowigzek utrzymania jej w nalezytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakazeniom i chorobom

zakaZnym.

4. Dorazne zalecenia, uwagi i wnioski*

Zapewni¢ reczniki papierowe lub suszarki do rgk sanitariacie w szatni damskiej oraz meskiej.

Wyposazy¢ w kosz na odpady sanitariat w szatni meskiej.

Wyczysci¢ zakamienione, pozétkte fugi pomiedzy ptytkami ceramicznymi $ciennymi pod natryskami w szatni
damskiej.

Wyeczyscic zakamienione, pozdtkte fugi pomiedzy plytkami ceramicznymi Sciennymi pod natryskami w szatni
meskiej.

Wydane doraZne zalecenia oraz stwierdzona nieprawidiowosc ujeta w czesci Ill pkt 3 Iit. a protokotu nalezy usungc
w terminie do 14 dni od daty odbioru protokofu.

Z uwagi na stwierdzone nieprawidfowosci ujete w czesci lll pkt 3 lit. b, ¢, d, e, f, g, h, i, j, k, |, m, n protokotfu wydana
zostanie decyzja administracyjna nakazujgca stronie wykonanie obowigzkow.

Ustalono termin wykonania zarzadzen decyzji do dn. 08.09.2023 r. z uwagi na planowang przerwe technologiczng
na przetomie lipca/sierpnia 2023 r.

Poinformowano strone, iz zostanie wystosowane zawiadomienie o wszczeciu postepowania administracyjnego
dotyczgce obcigzenia strony kosztami za przeprowadzenie kontroli wynikowej. W zwigzku wydaniem zalecer

pokontrolnych przeprowadzona zostanie kontrola sprawdzajgca.
IV.UWAGI | ZASTRZEZENIA OSOB UCZESTNICZACYCH W KONTROLI

1. Omoéwiono wyniki kontroli, dokonano/ rie-dekenane wpisu do ksigzki kontroli/dziennika-budewy™*

(podaé: numer strony protokolu, okreslenia lub wyrazy bfedne i te, ktére je zastepujg)
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4. 7a stwierdzone nieprawidtlowosci wymienione w protokole w czesci Il pkt 3 lit....-...nie natozono/ratezene™

grzywne w drodze mandatu karnego na

(imie i nazwisko/stanowisko)

WY SOKOSET cuursmmmmcShossmrasms: SOWDS s v o B Al e

TAF TRARDIETE KATEGE) s oo o o e o T A W B A B P S P VS A P e M R S

(DOUSIAWE PraAWINA)] ivisiuine torit s s e b s o o e e e e B e e P SR B it e R R S A R S
5. Upowaznienie do naktadania grzywien w drodze mandatu karnego nr...... C A— (o | 1= IR I —

wydane przez

(nazwa organu Paristwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana zostata pouczona o prawie odmowy przyjecia mandatu.
Z tego prawa skerzysialalnie skorzystata™

7. Dane osoby odmawiajgcej przyjecia mandatu

{imie i nazwisko/adres)

8. Protokot zostat sporzgdzony w 2 jednobrzmigeych egzemplarzach

9. Z trescig protokatu kontroli zapoznano sie/nie-zapeznane-sig **
10. W przypadku odmowy podpisania protokotu nalezy wpisaé powodd odmowy podpisania protokotu

............................................................................... DHE AOLYCZY ..ottt et e n e e aeeeas

Zesndl Srkolno - Praedszxc’n; : ;

s Coics; Uil oA Kierownik/Gpspodarczy

A & ASYSTENT

/. IHIGIENY K
mgr Ma licharska /ZyZ‘J jc;ﬂ; 4 e
AYinz Joan alczyk
(
(czyteiny podpis 0s6b obecnych podczas kontroliipieczed imienna/pieczec podmiotu) czytelny podpis kontrolujgcego (-ych/ pieczecie imienne)
V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOLU
o)

Protokoét kontroli sanitarnej otrzymatem(-am) w dniu: OiO'b\MIN, ............................................................................

:”rim'nf';tu nr9

i

[T 8
v AalIWIcdach

L ritg .Kibﬁy‘{_f{'u'c!

(czyteiny podpis asoby odbierajgcef protokdf i pieczgc podmiotu)

W trakcie kontroli wykerzystane/nie wykorzystano formularze kontroli** zgodnie z pkt 11.13, do wglagdu w siedzibie
WSSE/PSSE w Gliwicach™.

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doreczenia niniejszego protokofu kontroli mogg zostac zgtoszone zastrzezenia do ustalen
stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczg warunkéw skontrolowanego podmiotu w czasie i migjscu trwania konftroli.

Strona na kazdym etapie postepowania ma prawo wgladu w dokumentacje w siedzibie wfasciwej stacji sanitamo-
epidemiologiczney.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej nalezy wpisac ,nie dotyczy"

** niewfasciwe skresli¢



