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Pieczet panstwowego inspektora sanitarnego

PROTOKOL KONTROLI Nr 791/1207/NS/HK/18
Gliwice, 29.10.2018r.

(miejscowosc i data}

przeprowadzonej przez

Marta Jojko, Sekcja Higieny Komunalnej, nr upowaznienia SSP/0131/16/18
Krystyne Dunajczyk, Sekcja Higieny Komunalnej, nr upowaznienia SSP/0131/7/18

{imie | nazwisko, komérka organizacyjna, nr upowaznienia do wykonywania czynnosci kontrolnych)

Pracownika (-6w) upcwaznionego (-ych) przez

Parnstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach
(nazwa organu Panstwowej Inspekcji Sanitameyj)

Kontrole przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Parnstwowej Inspekgji
Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. poz. 1261 ze zm.) w zwigzku z art. 67 §1 oraz 68 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U.z 2017r., poz. 1257 ze zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZACE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany
Zespot Szkolno-Przedszkolny nr 9
ul. Wrzosowa 14
44-109 Gliwice

(pelna nazwa/adres/telefon/faks/poczta eiektroniczna)

2. Informacja dotyczgca kontrolowanego obiektu
Piywalnia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9
ul. Wrzosowa 14
44-109 Gliwice

(peina nazwaladres/telefon/faks/poczta elektronicznalfrodzaj prowadzonej dziatalnodci)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagan

mgr Jolanta Mach — Dyrektor Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 9
(imig i nazwisko/peina nazwa (inwestor/organ zalozycielskifw przypadku spétki cywilnej wymienic wszystkich wspolnikéw))

ul. Wrzosowa 14
44-109 Gliwice

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spéiki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspdinikéwielefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD — odpowiednio: 96916719958/363898020/85.60.Z

5. Oscba kierujgca podmiotem kontrolowanym:
Jolanta Mach — Dyrektor Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 9

(imie i nazwisko/stanowisko)

Osoba upowazniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*
Zuzanna Antosik — Wicedyrektor Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 9
{imig i nazwiske/stanowisko/dane upowainiajgcego/data wydania upowaznienia/nr)
8. Inne osoby, w obecnoéci ktorych przeprowadzono kontrole*
Marta Blicharska — kierownik gospodarczy
Dariusz Jaworek — ratownik

(imie i nazwisko/stanowisko/inne)



Protokot kontroli nr 791/1207/NS/HK/18 Strona 2 z (5)

li. INFORMACJE DOTYCZACE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczecia kontroli: 29.70.2078r. godz. 1012
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*................. TG QONEE s srmsosmesig s

3. Przyczyna odstgpienia od zawiadomienia: Podmiot nie podiega pod ustawg z dnia 6 marca 2018r. Prawo

przedsiebiorcow (Dz. U. z 2018. poz. 646 ze zm.)
4. Data i godzina zakanczenia kontroli: 29.70.2018r. godz. 1222
5. Czas kontroli obszaru, w ktérym stwierdzono nieprawidtowosci*................. Nie dOLYCZY .o

6. Zakres przedmiotowy kontroli
kontrola planowana w zakresie oceny stanu sanitarno-higienicznego i technicznego obiektu wraz z poborem
prébek wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi do badarn laboratoryjnych w zakresie parametrow

mikrobiologicznych i fizykochemicznych

7. Wyposazenie uzyte podczas kontroli*

Termometr elektroniczny: PP/S/49/NS/HK, PP/S/50/NS/HK, kolorymetr: PP/S/K/13/NS/HK, termolodowka:
SP/K/7INS/HK
(nazwa wyposazenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano—pomiary; badania b pobrano prébki do  badand  laboratoryjnych**
— nrinazwa protokotu/éw*
855/NS/HK/2018

9. Podczas kontroli wykonano zapis dzwigku iflub obrazu*...........ccoceineee IHETE OB CZY rrsmsmesscssmmomannnesrerssmnes

10. Korzystano* z wynikéw badan i pomiaréw
Raport z badan nr. 26829/LB/2018 z dnia 25.10.2018r., Osrodek Badan i Kontroli Srodowiska Sp. z o.0.,

uf. Owocowa 8, Katowice

11.Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

12. Wykaz dokumentéw zatgczonych do protokotu kontroli*
.............................................................................. THE UOLYCZY oottt ettt e be et nes

13. Podczas kontroli wypetniono formularze kontroli — nr...........ccoovieeiiieecenns ettt teeeeettAneeaetietaeae et e e en e e e e enan

1. WYNIKI KONTROLI
1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla
ustalen kontroli

Zespof Szkoino-Przedszkolny nr 9 przy ul. Wrzosowej 14 w Gliwicach jest jednostka budzetowg prowadzong
przez Miasto Gliwice.
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Informacje istotne dla ustalen kontroli np. stwierdzenia dotyczgce stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu

sanitarno-higienicznego

Obecnie nie toczy sie postepowanie administracyjno-egzekucyjne w stosunku do kontrolowanego obiektu.

Kontrolg sanitarng planowang objefo plywalnie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Gliwicach

przy ul. Wrzosowej 14.

Podczas kontroli zebrano nastepujace informacje:

1. Obok sekretariatu znajduje sie tablica informacyjna, ha ktérej umieszczone sg aktualne wyniki badan oraz
roczna ocena wydana przez Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach.

2. Qbiekt posiada regulamin okreslajgcy warunki korzystania z pfywalni, w ktorym widnigje m. in. zapis o tym,
iz kazda osoba przed wej$ciem do wody zobowigzana jest do umycia sie pod natryskiem.

3. Plywalnia udosfepniana jest uczniom w godz. 8%-14%¢, Od poniedziatku do czwartku w godz. 1799-21%
pfywalnia podnajmowana jest grupom prywatnym.

4. Zrédtem zaopatrzenia w wode jest wodociag sieciowy.

5. Obijekt skfada sie z hali basenowej z 1 niecks, pomieszczenia dla ratownikéw, szatni damskiej oraz meskief
z wezfami sanitarnymi oraz wieszakami na odziez wierzchnig (1 oczko ustepowe, 1 umywalka, 27 wieszakow
w kazdej).

6. Sanitariaty wyposaZone w cieptg i zimng wode, zapewnione $rodki higieny. W prysznicach (po 3 szt. w kazdej
szatni) brak mieszaczy wody (moZliwo$¢ odkrecenia sitek oraz przeprowadzenia dezynfekcji termicznej
instalacji wody ciepfej). Sciany oraz posadzki wylozone plytkami ceramicznymi, czyste kratki
kanalizacyjne/odptywowe.

7. Powierzchnia wokof niecki basenowej wyfoZona plytkami ceramicznymi. Rynny przelewowe wokdt niecki czyste
(rynny przelewowe czyszczone i dezynfekowane raz w tygodniu lub w razie potrzeb) — woda z rynien
przelewowych kierowana jest do kanalizacji.

8. Sprzet do nauki pfywania umieszczony na wolnostojacym wieszaku i regale.

9. Pomiedzy natryskami, a halg basenowg znajduje sie brodzik do dezynfekcji stép. Srodek stosowany
do dezynfekcji — podchloryn sodu. Ratownik zobowigzat sie do odnofowywania pomiaru steZzenia chloru
wolnego zapisywany w dzienniku plywalni raz dziennie. Catkowite oproznianie oraz czyszczenie i dezynfekcja
brodzika 2-3 razy dziennie bgdz czesciej w miare potrzeb.

10.Pomieszczenia obiektu utrzymane w dobrym stanie sanitarno-higienicznym i technicznym.

11.Srodki czystodei oraz $rodki do dezynfekcji o szerokim spekfrum dziafania przechowywane w wydzielonym,
zamykanym pomieszczeniu. Stosowane Srodki fo m.in.. Domestos, Pikasat VVC 120, Brudpur VC 242. Daty
waznosci srodkéw aktualne.

12.Niecka basenowa czyszczona jest za pomocg odkurzacza. Obiekt sprzatany 2 razy dziennie po zajeciach
lub w razie potrzeb, dezynfekcja plazy basenowej codziennie przed udostepnieniem (godz. 5%).

13.Catkowita wymiana wody raz w roku podczas przerwy wakacyjnej.

14.Podczas przerwy technologicznej zostato wymienione zfoze filtracyjne w dwdach filtrach Dinotec Public d765.

15.Uzdalnianie wody odbywa sie na 2 filtrach piaskowo-2wirowych (filtry pfukane raz w tygodniu). Zamontowane
krany, ktére umozliwiajg pobor wody przed i po filtrach. Koagulant — pfynny Flockfix (wodny roztwér chlorku
wodorotlenku giinu), korektor pH — minus plynny (zawiera ok. 50% kwasu siarkowego).

16.Proces dezynfekcfi wody prowadzony za pomocg podchiorynu sodu (Chemoform Stabilizowany Podchloryn
sodowy; data waznodci 01.10.2019r

17.Pomieszczenie skfadowania §rodkéw chemicznych wyposazone prawidlowo (wentylacja grawitacyjna, odziez
ochronna, umywalka z biezgca wodg, studzienka Sciekowa bezodpfywowa).
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18.Zarzadca obiektu prowadzi systemafyczne badania jakosci wody basenowej zgodnie z ustalonym
harmonogramem | przekazuje wyniki badan w terminie do 3 dni roboczych. Wszystkie badania wody
na plywalni przeprowadzone zostaty przez laboratorium posiadajgce akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji
(AB 213).

19.0statnie badanie wody basenowej zostato przeprowadzone dn. 10.10.2018r. (Raport z badar
nr 26829/LB/2018 z dnia 25.10.2018r, Oérodek Badar i Kontroli Srodowiska Sp. z o.0., ul. Owocowa 8§,
Katowice). Przekroczony zostat parametr ogdlnej liczby mikroorganizmow w 36 °C. Zarzadca zapewnif,
iz wykonaft szokowe chlorowanie wody w niecce do 1 mg/l i w filtrach powyzej 2 mg/l. Ponadto zdezynfekowano
podchlorynem sodu zbiomiki przelewowe i plaze basenowa. Wszystkie pozostafe badane paramelry speiniajg
wymagania okreslone w zafacznikach 1, 2A i 2B rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r.
w sprawie wymagari, jakim powinna odpowiadac woda na ptywalniach (Dz. U. z 2015r., poz. 2016).

20.Prowadzony jest pomiar parametrow wody {j.. pH — 7,27, redox - 724, stezenie chloru wolnego - 0,24 i chloru
zwigzanego (odczyty co 4 godziny w godzinach uzytkowania basenu). Prowadzony jest rowniez dziennik
biezacej obserwacji wody, kiéry zawiera udokumentowane sposfrzeZenia | podiete czynnosci (ocena
przejrzystosci wody, widoczne zanieczyszczenia, incydenty kafowe i wymiotne, dziafania naprawcze, data
i podpis).

21.0biekt wyposazony jest w wentylacje o udokumentowanej konserwacji oraz wymianie filtréw (Protokét
nr172/18 z dn. 26.06.2018r. z okresowej kontroli przewodow kominowych, dymowych, spalinowych,
wentylacyjnych przeprowadzonef przez Zakfad Kominiarski w Gliwicach-tabedach Jan Zwigzek, ul. Wolnosci 1,
44-109 Gliwice).

22 Dokumentacja zdrowotna pracownikéw — aktualna.

23.Informacja o zakazie palenia — umieszczona.

24.Apteczka pierwszef pomocy — zapewniona.

25.Umowa na wywoéz odpaddw komunalnych aktualna (od 01.01.2017r do 31.12.2018).

3. Nieprawidiowosci stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepiséw prawnych, ktére naruszono*

.............................................................................. DG GO Y s st o O e P VAR AR S el Ao pammtn e

4, Dorazne zalecenia, uwagi i wnioski*
Zalecono, iz nalezy prowadzic¢ dziennik ptywalni, w ktérym odnofowywac nalezy zapisy parametrow nie rzadzief niz
co co 4 godziny w systemie cyrkulacji.

IV.UWAGI | ZASTRZEZENIA OSOB UCZESTNICZACYCH W KONTROLI

1. Oméwiono wyniki kontroli, dokonano/ nie-dekerane wpisu do ksigzki kontroli/dziennika-budowy™™

(podaé: numer strony protokofu, okreslenia lub wyrazy btedne i te, kfore je zastepuja)

4, Za stwierdzone nieprawidlowosci wymienione w protokole w czesci Il pkt 3 lit....-...nie natozono/nalozone**

grzywne w drodze mandatu karnego na
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(imie i nazwisko/stanowisko)
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5. Upowaznienie do naktadania grzywien w drodze mandatu karnego nr...... S— il | 172 SRPR— C

wydane przez

(nazwa organu Panstwowej Inspekcji Sanitamej)

6. Osoba ukarana zostata pouczona o prawie odmowy przyjecia mandatu.

Z tego prawa skorzystata/nie-skorzystala*™
7. Dane osoby odmawiajgce] przyjecia mandatu

(imie i nazwisko/adres)

8. Protokot zostat sporzadzony w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach

9. Z trescig protokotu kontroli zapoznano sig/riezapoznano-sie **

10. W przypadku odmowy podpisania protokeotu nalezy wpisaé powod odmowy podpisania protokotu

Zespoi ‘;z«.olnc p::ou;z f)‘in\,;;!r & Sekcja Higieny Komunalng
i rzosowa MiGdSZy A‘sySteﬂt

J_H:
63898020

32 234.25-37

o )u,

mgr inz. Marta&q @

(czytelny podpis osob ocbecnych podezas kontroli/pieczed imienna/pieczed podmiotu) czytelny podpis kontrolujacego (-ych/ pieczgcie imienne)

Regon: 36389

Telffax ;32 234-25-37

(czytelny podpis asoby odbierajacef protokdti pieczet podmiotu)

W trakcie kontroli wykerzystane/nie wykorzystano formularze kontroli** zgodnie z pkt 11.13, do wgladu w siedzibie
WSSE/PSSE w Gliwicach™*.

POUCZENIE: W ferminie 7 dni od daty doreczenia niniejszego protokofu kontroli mogg zostac zgloszone zasitrzezenia do ustalen
stanu faktycznego..

Wiyniki kontroli dotyczg warunkdw skontrolowanego podmiotu w czasie i migjscu trwania kontrofi.

Strona na kazdym etapie postepowania ma prawo wglgdu w dokumentacie w siedzibie wlasciwej stacji sanitarno-
epidemiologiczne;.
*

w przypadku odpowiedzi negatywnej nalezy wpisac ,nie dotyczy"

** niewfasciwe skreslic



